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 814.710);

Niederspannungs-Installations-Norm SN 411000 (NIN);

Erden als Schutzmassnahme in elektrischen Starkstromanlagen SNG 483755;

Regeln des CES: Fundamenterder SNR 464113;

Regeln des CES: Blitzschutzsysteme SNG 464022;

Suva-Dokument: Der Revisionsschalter (Sicherheitsschalter) –
Schutzeinrichtung gegen unerwarteten Anlauf SUVA CE93-9;

Richtlinien zum Korrosionsschutz von erdverlegten metallischen Anlagen (C2) der Korrosionskommission der
Schweizerischen Gesellschaft für Korrosionsschutz (SGK);

Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz
(Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz, BZG; SR 520.1);

Verordnung über den Zivilschutz (Zivilschutzverordnung, ZSV; SR 520.11);

Technische Weisungen des BZS für den EMP-Schutz der elektrischen Energieversorgung von
Zivilschutzbauten TW EMP;

Weisung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz über den notwendigen Rückbau der technischen
Schutzbausysteme bei aufgehobenen Schutzanlagen;

Wegleitung Erweiterung Telematiksysteme 4/07;

Andere Weisungen und Richtlinien des BABS;
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 1 Ziff. 1 durch eine akkreditierte
Inspektionsstelle durchgeführt werden.
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1.

2. Potenzialausgleichsleiter PA 50 mm2

Anschlusskasten, Abgangskasten, Hauptverteilung, Notstromsteuerkasten
Dimension mind. 50 mm2, max. 1 m Länge, separate Anschlussstelle

3.

4. Anschlussstelle aussen für Schutzpotenzialausgleichsleiter PA 16 mm2

– Blitzschutzanlage, Sirenentragwerk, Antennentragwerk 

5.

6. Überbrückungen nach NIN 5.4.4.1 

7.

8. Übermittlungs- und Kommunikations-Anschlusskasten im Eingangsbereich
(Kupfer d = 4 mm, / mind. 16 mm2)

Abkürzungen:  
PA Potentialausgleich
Uem Übermittlung
AK1 Anschlusskasten 1
AK2 Anschlusskasten 2
HK-EMP Hauptverteilung EMP
KK Klemmkasten
UV-EMP Unterverteilung EMP
SK1 Schaltgerätkombination 1 (oder SGK)

Legende zu Figur 2 Anschluss an den Schutzpotenzialausgleich

Ringleitung 25 x 3 mm

Potenzialausgleichsleiter PA 16 mm2

– Geländer und Abdeckungen bei den Ein- und Ausgängen

Potenzialausgleichsleiter in einbetonierten Metallmassen PA 50 mm2

Unterbrüche und nicht sichtbare galvanische Verbindungen in Rohrleitungen und Metallkonstruktionen sind mit
Schutzpotenzialausgleichsleitern zu überbrücken (Lüftungsrohre, Waschbecken usw.)

Weitere Übermittlungs- und Kommunikationseinrichtungen (mindestens 16 mm2)
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Figur 3 Energieverteilung mit Notstromgruppe, System TN
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Figur 4 Energieverteilung mit Notstromgruppe, Schutzerdung
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Figur 5 Energieverteilung mit Notstromgruppe und Notstromversorgung für Dritte, System TN
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Figur 6 Energieverteilung mit eingebautem Umschalter für den Anschluss einer mobilen Notstromgruppe mit steckbarer Trennstelle, System
TN
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Figur 7 Energieverteilung ohne Notstromgruppe, System TN
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Figur 8 Energieverteilung ohne Notstromgruppe, Schutzerdung System TT
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Figur 9 Energieverteilung ohne Notstromgruppe System TN mit eingebautem Umschalter für den Anschluss einer mobilen Notstromgruppe
(Festanschluss)
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